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1.4.4 TOMOGRAF 3
pow.=12,5m²
H=299cm
wykł. PCV (z)

1.4.3 TOMOGRAF 2
pow.=32,5m²
H=292cm
wykł. PCV (z)

1.4.1 TOMOGRAF 1
pow.=17,0m²
H=321cm
płytki gresowe

1.0.4 KORYTARZ 2
pow.=26,9m²
H=318cm
kamień
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FARTUCH h=160cm

1.11.16 POKÓJ KIEROWNIKA
pow.=7,8m²
H=323cm
wykł. PCV (b)
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1.11.15 ŚLUZA
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H=323cm
wykł. PCV (b)
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1.11.14 WC LEKARZY
pow.=3,5m²
H=321cm
płytki greswe

1.11.1 PRZEDSIONEK
pow.=10,2m²
H=323cm
wykł. PCV (b)

1.11.2 IZOLATKA
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H=321cm
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1.1.5 POM. SOCJALNE 4
pow.=10,1m²
H=315cm
płytki gresowe

1.1.1 POM. SOCJALNE 1
pow.=15,0m²
H=323cm
płytki gresowe

1.1.2 POM. SOCJALNE 2
pow.=6,0m²
H=323cm
płytki gresowe

1.0.8 KLATKA
SCHODOWA 1
pow.=32,2m²
lastriko

1.0.5 HALL 2
pow.=61,2m²
H=318cm
kamień

1.9.11 ZMYWALNIA
pow.=18,5m²
H=327cm
wykł. PCV - płytki (b)

1.9.10 BOKS
pow.=9,7m²
H=328cm
płytki gresowe (wyoblenie)

1.9.9 ŚLUZA
pow.=5,6m²
H=329cm
wykł. PCV 

1.9.8 DESTYLACJA WODY
pow.=18,6m²
H=329cm
wykł. PCV - płytki (b)

1.9.7 RECEPCJA
pow.=14,5m²
H=328cm
wykł. PCV (b)

1.9.6 POM. 
SOCJALNE
pow.=11,0m²
H=327cm
wykł. PCV (b)

1.9.15 POMIESZCZENIE 1
pow.=11,0m²
H=307cm
wykł. PCV (b)

1.9.16 POMIESZCZENIE 2
pow.=14,0m²
H=328cm
wyk. PCV (b)

1.9.14 KORYTARZ 2
pow.=10,4m²
H=327cm
wykł. PCV (b)
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1.1.3 POM. SOCJALNE 3
pow.=13,3m²
H=321cm
płytki gresowe
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1.1.4 PRZEDSIONEK - POM. SOCJALNE
pow.=4,3m²
H=315cm
płytki gresowe
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1.0.9 KLATKA SCHODOWA 2
pow.=14,3m²
lastriko
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1.9.APTEKA SZPITALNA
pow. użytkowa: 210,0 m²
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1.9.17 POKÓJ KIEROWNIKA
pow.=17,3m²
H=327cm
wykł. dywanowa (b)

1.9.2 KORYTARZ 1
pow.=36,8m²
H=328cm
wykł. PCV - płytki (b)

1.9.18 MAGAZYN
pow.=5,8m²
H=329cm
wykł. PCV - płytki (b)

1.9.1 WIATROŁAP
pow.=6,1m²
H=328cm
płytki gresowe

1.9.4 WC
pow.=4,0m²
H=326cm
wykł. PCV (b)

1.9.5 ZMYWALNIA
BRUDNA
pow.=4,8m²
H=324cm
płytki gresowe

1.9.3 MAGAZYN LEKÓW
PSYCHOTROPOWYCH
pow.=4,0m²
wykł. PCV - płytki (b)
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1.6.SOR / IZBA PRZYJĘĆ / NOCNA I 
ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA 
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STREFA POŻAROWA IV
pow. strefy wynosi 412,55 m²
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AKTUALIZACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 
WRAZ Z KOSZTORYSEM DLA ZADANIA
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