
NR RYSUNKU:DATA:SKALA:STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

02.07.20201:100ARCHITEKTURA PROGRAM 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PFU.02

RZUT NISKIEGO PARTERU - WYBURZENIA, DEMONTAŻ

ul.Św.Marcin 8/6
61-803 Poznań

DESIGN
Sp. z.o.o.

FORMEDIS

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń
działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń

mgr inż. arch. Michał Hess

TEMAT 
OPRACOWANIA:

mgr inż. arch. Marzena Jungermann

zasięg strumienia
wody - 3mzasięg węża - 24m

zasięg węża - 25,5m

0.58.1 SZATNIA POM.1
pow.=8,8m²
H=307cm
lastriko

0.56.1 MAGAZYN 1
pow.=30,9m²
H=308cm
wykł. PCV (b)

0.57.3 POM. GOSP. 5
pow.=3,1m²
H=293cm
lastriko

0.57.1 POM. GOSP. 3
pow.=7,8m²
H=307cm
lastriko

0.55.2 POM. GOSP. 2
pow.=11,4m²
H=306cm
lastriko

0.57.4 POM. GOSP. 6
pow.=8,1m²
H=292cm
lastriko

0.54 MAGAZYN
pow.=5,1m²
H=308cm
lastriko

0.41.1 POM. 1
pow.=33,5m²
H=305cm
lastriko

POM. NIEUŻYTKOWE
pow.=11,7m²

0.0.11 KLATKA SCHODOWA 1
pow.=31,7m²
lastriko

KABINA CISZY
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0.0.12 KLATKA SCHODOWA 2
pow.=13,3m²
lastriko
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FARTUCH h=293cm

0.55.1 POM.GOSP. 1
pow=9,1m²
H=306cm
lastriko
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0.51 PORADNIA REHABILITACJI
pow.=8,7m²
H=300cm
wykł. PCV (b)

0.52 GAB. LEKARSKI
pow.=15,1m²
H=300cm
wykł. PCV (b)

G.Ż.

Kozetka
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RT
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H 

h=
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0.53 PORADNIA MEDYCYNY PRACY
pow.=17,4m²
H=300cm
wykł. PCV (b)

FARTUCH h=177cm

Kozetka

G.Ż.G.Ż.

0.48.1.PRZEDSIONEK
pow.=4,3m²
H=300cm
płytki gresowe

PC
V

HYDRANT
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FARTUCH h=215cm

0.48.5.WC NSPR
pow.=3,3m²
H=301cm
płytki gresowe

+kratka

G.łaz.
went.mech.
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nt

.

+kratka

h=232cm

0.48.4 ANEKS KUCHENNY
pow.=1,7m²
H=301cm
płytki gresowe

h=268cm

went.mech.

G.łaz.

0.48.3 WC PERSONELU
pow.=3,3m²
H=301cm
płytki gresowe

0.48.2 WYPOCZYWALNIA
pow.=16,2m²
H=302cm
wykł. PCV (z)

+kratka
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.

G.hig.

FARTUCH h=157cm
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.

G.hig.

5. JONOFOREZA 
DIADYNAMIC 
pow.=7,3m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

4. TENS
INTERFERENCJA 
pow.=7,3m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

G.hig.

6. LAMPA SOLUX
pow.=4,9m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

7. ULTRADŻWIĘKI 
FONOFOREZA
pow.=5,1m²
H=300cm
wykł. PCV (z) we

nt
.

8. LASEROTERAPIA
pow.=5,0m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

h=
26

8

3. PRĄDY TRABERTA
TENS
pow.=7,2m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

G.hig.

9. MAGNETOTERAPIA
pow.=5,2m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

we
nt

.

we
nt

.

2. INTERDYN
pow.=7,3m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

G.hig.

10.DIATERMIA 
KRÓTKOFALOWA
pow.=5,0m²
H=300cm
wykł. PCV (z)h=

26
8
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nt

.

1. ELEKTROSYMULACJA 
TONOLIZA
pow.=7,7m²
H=300cm
wykł. PCV (z)

G.hig. G.hig.

FARTUCH h=158cm
h=257cm

0.43.5 BIELIZNA BRUDNA
pow.=1,4m²

0.43.6 BIELIZNA CZYSTA
pow.=1,4m²

ścianki 
systemowe
h=200cm+k
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a

+k
ra
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a

FARTUCH h=160cm

+kratka

0.43.8 POKÓJ TERAPEUTÓW
pow.=16,5m²
H=301cm
wykł. PCV (z)

0.43.1 HALL
pow.=28,6m²
H=301cm
wykł. PCV (z)

0.43.2 KORYTARZ 1
pow.=20,5m²
H=301cm
wykł. PCV (z)

0.43.4 KORYTARZ 2
pow.=9,4m²
H=301cm
wykł. PCV (z)

0.43.7 11. KRIOTERAPIA
pow.=15,1m²
H=302cm
płytki gresowe
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.
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.

Kozetka
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ZŁĄCZKA 
DO WĘŻA

0.43.9 ŁAZIENKA+WC
pow.=4,1m²
H=301cm
płytki gresowe

0.56.4 MAGAZYN 4
pow.=27,9m²
H=308cm
wykł. PCV (b)

0.56.2 MAGAZYN 2
pow.=6,3m²
H=308cm
wykł. PCV (b)

0.56.3 MAGAZYN 3
pow.=2,8m²
H=265-130cm
wykł. PCV (b)

h=298cm konstrukcja stalowa 
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0.50 SZATNIA
pow.=19,1m²
H=302cm
wykł. PCV (b)

h=
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m

0.49 SZATNIA
pow.=16,2m²
H=302cm
wykł. PCV (b)
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0.42.1 MAGAZYN 1
pow.=33,3m²
H=305cm
płytki gresowe

0.42.2 MAGAZYN 2
pow.=9,6m²
H=307cm
płytki gresowe
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0.47 MAGAZYN 3
pow.=12,7m²
H=307cm
wykł. PCV (b)

G.Ż.
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hśc.=240cm

0.46 WC
pow.=8,2m²
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0.41 KUCHNIA

G.Ż.

FARTUCH h=203cm

hśc.=150cm

WANNA DO MYCIA

0.41.2 POM. 2
pow.=9,9m²
H=303cm
lastriko

FARTUCH h=208cm
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0.43.3 KABINY ZABIEGOWE 1-10
pow.=62,0m²
H=301cm
wykł. PCV (z)

0.44 POM.1
pow.=9,0m²
H=307cm
płytki gresowe

0.45 POM.2
pow.=7,2m²
H=307cm
płytki gresowe

HYDRANT

12x30x15
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0.40.1 LABORATORIUM 1
pow.=11,7m²
H=301cm
płytki gresowe

0.40.2 LABORATORIUM 2
pow.=21,8m²
H=305cm
płytki gresowe

0.40.3 MAGAZYN
pow.=3,5m²
H=308cm
płytki gresowe

0.40.4 WC
pow.=3,4m²
H=307cm
płytki gresowe

G.Ż.
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0.39 SERWEROWNIA
pow.=7,5m²
H=309cm
wykł. PCV (b)
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0.35 STACJA POMP 
PRÓŹNIOWYCH
pow.=10,4m²
H=312cm
płytki gresowe

PC
V

15
0

13
5

18
0

13
5

15
5

13
5

15
5

13
5

95+25
205

D2
EI60+S

95 19
5

85 21
0

90 20
0

95 21
0

85 21
0

70
215

90 20
2

0.34 ROZDZIELNIA GŁÓWNA
pow.=20,2m²
H=307cm
wykł. PCV - płytki (b)
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e 

0.36.1 POM. 1
pow.=13,7m²
H=308cm
wylewka betonowa

G.Ż.

0.36.2 POM. 2
pow.=2,7m²
H=310cm
wylewka betonowa
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0.36.3 POM. 3
pow.=5,9m²
H=307cm
wylewka betonowa

wentylator ścienny

0.37 POM. GOSPOD.
pow.=5,9m²
H=307cm
wylewka betonowa

st
al
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e

 próg h=3cm
próg h=3cm

próg h=3cm

we
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.

K

h=290cm

0.38 POM. GOSPOD.
pow.=20,4m²
H=305cm
lastriko

G.Ż.

WŁ.P.POŻ.
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0.40 LABORATORIUM

G.Ż.

0.0.4 KORYTARZ 3
pow.=40,5m²
H=304cm
płytki gresowe

0.0.3 HALL 1
pow.=18,7m²
H=303cm
płytki gresowe

0.0.2 KORYTARZ 2
pow.=91,5m²
H=303cm
lastriko

0.0.1 KORYTARZ 1
pow.=26,4m²
H=303cm
lastriko
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0.43 ZABIEGI - REHABILITACJA
pow. użytkowa: 159,0m²

0.51,0.52,0.53 PORADNIA REHABILITACJI, 
MEDYCYNY PRACY
pow. użytkowa: 41,2m²

0.41.KUCHNIA
pow. użytkowa: 43,4m²

0.36 ZASILANIE AWARYJNE
pow. użytkowa: 22,3m²

0.44,0.45 PRACOWNIA 
AUDIOMETRYCZNA
pow. użytkowa: 16,2m²

0.40.LABORATORIUM
pow. użytkowa: 40,4m²

0.61.MAGAZYNY
pow. użytkowa: 177,5 m²

0.54,0.55,057.POM. 
GOSPODARCZE 
pow. użytkowa: 60,8 m²

0.48 OŚRODEK REHABILITACJI 
DZIENNEJ
pow. użytkowa: 26,8m²

0.49,0.50,0.58
SZATNIE
pow. użytkowa: 48,1m²

0.56 APTEKA
MAGAZYNY PŁYNÓW 
INFUZYJNYCH
pow. użytkowa: 67,9m²

0.42,0.47. APTEKA
MAGAZYN MAT. OPATRUNKOWYCH
I WYROBÓW MED.
pow. użytkowa: 55,6m²
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0.40.1 LABORATORIUM 1
pow.=11,7m²
H=301cm
płytki gresowe

0.40.2 LABORATORIUM 2
pow.=21,8m²
H=305cm
płytki gresowe

0.40.3 MAGAZYN
pow.=3,5m²
H=308cm
płytki gresowe

0.40.4 WC
pow.=3,4m²
H=307cm
płytki gresowe

G.Ż.
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0.40.LABORATORIUM
pow. użytkowa: 40,4m²

0.61.MAGAZYNY
pow. użytkowa: 177,5 m²
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AKTUALIZACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 
WRAZ Z KOSZTORYSEM DLA ZADANIA

  


